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1. Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

1.1 Edifici residenziali della classe El. esclusi collegi. conventi, case di pena e

caserme
Tabella 1.1 Valori limite dell’indice di prestazione emergetica per la climatizzazione invernale.
espresso in kWh'm® anno
T —. Zona climatica
forma
dell’edificio A D F
sV fino a a a a a a a a a oitre
600 a0! L00 | 901 1400 1401 2100 2101 3000 | 3000
oG Gz GG Gl GG [E1E &G G i GG
=02 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55
=09 45 45 a0 60 85 85 110 110 145 145

Tabella 1.2 Valori limite, apgl.iflh:i]i dal 1 gennaio 2008, dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale, espresso in K'Wh'm™ anno

Zona climatica

Rapporto di

forma A
dell’edificio | finoa a a a

SV o600 60! 800 | ed! 1400
oG GG GG GG GG
=02 9.5 9.5 14 14 23
=09 41 41 55 55 78




Tabella 1.3 Valon hmite, apgl:i:ahi]i dal 1 gennaio 2010, dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione
invernale, espresse in k'Wh'm® anno

Zona climatica
Rapporto di

forma A D F
dell’edificioc | fino a a a a a a a a a oitre
SV 600 601 800 | 907 1400 1401 2100 2101 3000 | 3000
GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG
=02 8.5 85 | 128 | 128 213 21,3 34 34 46,8 | 468
=09 36 36 43 43 63 08 88 58 116 116

1.2 Tutti gh altri edifici

Tabella 2.1 Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso m kWh'm® anno

Zona climatica
Rapporte di

forma A D F
dell'edificio | fino a a a a a a a a a oltre
SV 600 6a0] 900 | 901 1400 1407 2100 2101 | 3000 | 3000
GG GG | GG | GG GG GG GG GG GG GG

<02 2.5 2.5 4.5 4,5 15 7.5 12 12 16 16

=09 11 11 17 17 23 23 30 30 41 41




Tabella 2.2 Valon hmite, apPI.i::hi]i dal 1 gennaio 2008, dell'indice di prestazicne energetica per la climatizzazione
mvernale espresso i E'Wh/m™ anno

Zona climatica
Rapporto di
forma A 5 C D F
dell’edificio | fmo a a a a a a a a a oltre
SV 800 601 LS00 | 2071 1400 1401 2100 2101 3000 | 3000
GG GG | GG | GG GG GG GG GG GG GG
=02 1.5 ¥ 4.5 4.5 0.5 6.5 10.5 10.5 14,5 | 145
=09 o L 14 14 20 20 26 20 36 36

Tabella 2.3 Valor: limite, a;}PI.iuhili dal 1 gennaio 2010, dell'mndice di prestazicne energetica per la clunatizzazione
mvernale espresso m kWh/m™ anno

Zona climatica
Rappeorto di
forma A B
dell’edificio | finoa d a a
SV G600 601 LS00 | 80!
G el el GG
=0,2 2.0 2.0 3.6 3.6
=09 8.2 8.2 128 | 12,8




2. Trasmittanza termica delle strutture opache verticali

Tabella 2.1 Valon linmte della rasmittanza ternmea U delle strutture opache verncal
espressa in W/m K
Zona Dall'l genmaio 2006 | Dall’]l gennaio 2008 | Dall'l gennaio 2010

climatica U (WK U (Wm'K) U (WimK)

A 0.83 072 0,62

B 0.64 0354 042

C 0.57 045 040

juj 0.50 0.40 0.36

E 0.46 037 0.34

F 044 035 0.33

3. Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate

3.1 Coperture
Tabella 3.1 Valor limite della trasmuittanza termica U delle stratture opache orizzontali ¢ chnae
i copertura espressa in Wm'E
Zona Dall’l gennaio 2006 Dall'l gennaio 2002 Dall’l gennao 2010
climatica U (WK U (Wim'K) U Wm'K)
A 0.20 068 042 038
B 0.60 43 042 038
c 0.55 444 042 0.38
D 0.46 037 033 032
E 0.43 434 032 0.30
F 041 432 031 029

3.2 Pzvimenti verso locali non niscaldati o verso I'esterno

Tabella 3.2 Valori limite della wasmittanza termica U delle strutiure opache crizzontali
di pavimento espressa in Wm'E

Zona | Dall' ] genmaio 2006 | Dall 1 gennaio 2008 | Dall I gennaio 2010
climatica U (WK U WK U (Wi'K)

A 0.30 0,74 0.6

B 0,60 0.55 0,49

I 0,55 049 042

D 0.46 041 0.36

E 043 0.38 0,33

F 041 0.36 032




4. Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti

Tabella 4a. Valon limite della rasmittanza termica U delle chiusure trasparenti
comprensive degl infissi espressa n Wm'E
Zona |Dall'l gennaio 2006 | Dall'l gennaio 2008 | Dall'l genmaio 2010
climatica U {WmK) T WK U (Wm'K)
A 3.3 5.0 46
E 4.0 3.6 3.0
c 33 EX 2.6
D 3.l 28 24
E 28 24 22
F 24 22 20
Tabella <. Valor limite dells masmimanza centrale temuca 1T ded veml aspressa in Wim'E
Zoua Dall' 1 germaio 2006 | Na]1"] gennaio 2008 | Dall’l gennaio 2010
climatica U o) U(WinK) U (Wm'K)
A 50 45 37
B 40 34 27
C ) 23 24
o 14 21 19
E 24 18 LT
F 23 L7 1.3

5. Rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico

ng=(73+3logPu) %
dove log Pn & 1 logantmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o der
generatort di calore al servizio del singole impianto termico. espressa m kW,
Per valon di Pn superioni a 1000 kKW la formula precedente non 5i applica. e la soglia minima
per il rendimento globale medio stagionale & pari a 84%.
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LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008). (GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285)

La Camera dei deputati ed 1l Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
(Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 1.

Disposizioni in materia di entrata, nonche disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie
con le autonomie territoriali



20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, s1 applicano. nella misura e alle condizioni 1vi previste. anche alle spese sostenute entro 1l 31
dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comuma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione
mtera o parziale di impianti di chimatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro 1l 31 dicembre
2009, La predetta agevolazione & riconosciuta entro 1l limite massimo di spesa di cu1 al comma 21,

21. Per le finalita di cui al secondo periodo del comma 20 & autorizzata la spesa di 2 mihiom di euro annui.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita per 1l riconoscimento dei
benefici di cu1 al medesimo periodo del comma 20.

22. Le disposizioni di cut all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'scononua e
delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante
disposizioni in materia di detraziom per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore deglhi
mterventi di cui all'articolo 1, comma 2. del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito. con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze & autorizzato
ad apportare. con propri decreti. le occorrent: variazioni di bilancio.

23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, & sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007,
dalla seguente:




«Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

Zona climatica | Strutture opache verticali | Strutture opache orizzontali | Finestre comprensive di infissi |
Coperture | Pavimenti

0,72 0.42 0.74 5.0

A
B 0,54 0,42 0,55 3.6
C 0.46 0.42 0.49 3.0
D 0.40 0.35 0.41 2.8
E 0,37 10,32 10,38 2.5
|F 0.35 0,31 0.36 2.2

24, A1 fim1 di quanto disposto al comma 20:

a) 1 valori limute di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale a1 fini
dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. e 1 valori di
trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico entro 1l 28 febbraio 2008:

b) per tutt1 gh interventi la detrazione puo essere ripartita in un numero di quote annuali di par1 importo non
inferiore a tre e non superiore a dieei, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima

detrazione:

¢) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente
alla sostituzione di finestre comprensive di infiss1 in singole unitd immobiliari, € al comma 346 del
medesimo articolo 1, non & richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della
medesima legge 27 dicembre 2006. n. 296.



286. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, =1 applicano,
nella nusura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza ¢ con impianti geotermici a bassa entalpia.

288. A decorrere dall'anno 2009, 1n attesa dell'emanazione dei provvediment: attuativi di e all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 1l rlascio del permesso di costruire € subordinato
alla certificazione energetica dell'edificio, cosi come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.
192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'i'mmobile finalizzate al risparmio 1drico e al
remmpiego delle acque meteoriche.

289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis &
sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, a1 fin1 del rilascio del permesso
di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impiant: per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non
inferiore a 1 kW per ciascuna unita abitativa. compatibilmente con la realizzabilita tecnica dell'intervento.
Per 1 fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metr1 quadrati, la produzione
energetica minima € di 5 kWi,










A'l' 0;25 EPi,umzum <EP< 0!50 EPi,Iimﬁ>

0!50 EPi,Iim2D10 S EP < 0!75 EPi,Iim2010 >

0575 EPi,Iim2010 S EP < EPi,Iim201[I

EPi,Iim2010 <EP< 1:5 EPi,Iim201G

1!5 EPi,Iim2D10 S EP < 2 EPi,IimZ(HD >

mcoﬂm:a

2 EPi,Iim2010 <EP< 2:5 EPi,nmzme >




Edifici di classe E.1
Classe esclusi collegi, conventi. case di pena e caserme

Zona E Zona F1 Zona F2
A+ EPy< 14 EPy <20 EPy<25
A 14 <EPy<29 20 <EPy< 39 25 <EPg=49
B 29 =EPy=< 58 39 =<EPz< 78 49 <EPp =98
C )8 =EPp<§7 JE=EPy<118 98 <EPy< 148
D 87 <EPp<116 118 <EPyg < 157 148 =EPp= 198
E 116 =EPp = 145 157 < EPg =< 197 198 =EPp = 248
E 145 <EPp <175 197 <EPy < 236 248 <= EPp = 298
G EPy= 175 EPy= 236 EPy= 298

Tabella A.4 - Valort linute della classi energetiche, espressi in chilowattora per metro gquadrato di superficie utile
dell’edificio per anno [KWh'm™ anno], per gli edifici della classe E. 1, esclusi collegi, conventi, casze di pena e caserme.



La Certificazione Energetica nei Paesi Europei 1

DANIMARCA:

4 /Order on Fees and Responsibilities for Energy Labelling of Buildings

ael 1999
4 ['Order on Energy Labelling in Buildings del 2002

% Sanciscono l'obbligatorieta di un’etichettatura energetica:
® per gli edifici residenziali per gli edifici pubblici e per gli edifici del terziario;
® sia nuovi che esistenti.

2 Sono esonerati ma ricadenti all'interno di un sistema di certificazione
volontario che valuta le emissioni di CO, le seguenti categorie:

® I magazzini, le chiese, gli edifici caratterizzati da consumi energetici e gl
edifici destinati alla produzione industriale.

® Per i quali esiste un sistema di certificazione volontario che valuta le
emissioni di CO..



La Certificazione Energetica nei Paesi Europei 2

% I due metodi sono promossi dall’Agenzia per |'energia danese e
vengono applicati da certificatori accreditati attraverso la frequenza di
un corso abilitante (del costo di circa 2.500 €). Il certificatore e tenuto a

frequentare corsi di aggiornamento annuali e gode di una copertura
assicurativa contro i rischi di responsabilita civile. Attualmente, in tutta
la Danimarca, sono registrati circa 500 certificatori;

4 |l certificatore e tenuto a produrre anche una diagnosi energetica che
contenga le seguenti informazioni:
& consumo di energia e di acqua negli ultimi tre anni;
® raccomandazioni per una migliore gestione degli impianti;
® indicazioni circa i possibili interventi di risparmio energetico, quali:

= isolamenti termici;
= installazione di apparecchiature per il risparmio di energia e di acqua;
= annotazioni relative alle priorita di azione, ai costi ed ai risparmi conseguibili;

= Tempi di ritorno degli investimenti in rapporto alla durata utile dei singoli
interventi.



La Certificazione Energetica nei Paesi Europei 3

& I costi di una certificazione con il metodo ELO (S > 1.500 m?)

Dimensione dell'edificio

: RS 1500 - 4999 m2 5000 - 10.000 m? > 10.000 m?
Tipologia di edificio

Edifici residenzial 465 € 465 € Stabilito dal
+0,05 €perm? +0,05 €perm? mercato

Altri edifici 465 € Stabilito dal Stabilito dal
+ 0,11 € perm? mercato mercato

EdE':jg;ﬁ"i;f:tt;:ifat' 737 € Stabilito dal Stabilito dal
P +0,11 € perm? mercato mercato

complessi

2 Dai dati forniti dall’Agenzia per I'Energia danese, sono circa 45 - 50.000 le
etichette energetiche rilasciate ogni anno e circa il 70 % delle abitazioni
monofamiliari sono certificate all’atto della compravendita.



La Certificazione Energetica nei Paesi Europei 4

OLANDA:

4 Allinizio degli anni 90 fu introdotto un certificato energetico per le
residenze da applicarsi su base volontaria e basato su una metodologia
sviluppata della’organizzazione nazionale per le utilities energetiche
(Energiened) e dallAgenzia per l'energia Olandese (Novem) che si

basava su una valutazione della qualita energetica dell abitazione su una
scalada 1a 10.

4 I/ certificato energetico ebbe un limitato successo, poiché il basso
consumo energetico non venne considerato dal mercato immobiliare ne
un elemento condizionante la scelta dellimmobile da acquisire né un
motivo di incremento di valore dellimmobile, e fu presto abbandonato.



La Certificazione Energetica nei Paesi Europei 5

% Recentemente, la Novem ha sviluppato /Energie Prestatie Advies (EPA),
un metodo creato appositamente per incentivare la realizzazione di
interventi per il risparmio energetico a seguito della valutazione
energetica dell’edificio.

% A oggqi il sistema e su base volontaria ma presto diventera obbligatorio.

3 Il certificatore deve svolgere i seguenti compiti:

W accreditarsi attraverso un corso di formazione presso la Damen Consultants
Arnhem BV;

® Stimare attraverso un Energy Index (EI) basato sul fabbisogne di energia
termica ed elettrica dell’edificio, la qualita energetica di quest’ultimo.

® Possibili interventi di risparmio energetico conseguibili attraverso interventi di
riqualificazione energetica.

# Sono previsti incentivi per |'applicazione del metodo e un bonus del 25%
per ognuna delle misure di risparmio energetico realizzate.
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